
  

 

 

 

 

Parametry filtra: Wszystkie analizy 

 

Próbka nr: 093345/07/2016  

Data poboru: 2016-07-11 

Miejsce poboru: Szczedrzyk, ul. Opolska 1: Przedszkole  

parametr wynik jedn. 

Chlor wolny <0,05 mg/l 

Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 

 

Próbka nr: 093344/07/2016  

Data poboru: 2016-07-11 

Miejsce poboru: 46-042 Szczedrzyk, ul. Jedlicka: Stacja Uzdatniania Wody 

parametr wynik jedn. 

Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 

 

Próbka nr: 093343/07/2016  

Data poboru: 2016-07-11 

Miejsce poboru: SUW Ozimek ul.Częstochowska: Przedszkole nr 1 ul. Dłuskiego 

parametr wynik jedn. 

Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 

 

Próbka nr: 093342/07/2016  

Data poboru: 2016-07-11 

Miejsce poboru: SUW Ozimek ul.Częstochowska: Pobór na SUW 

parametr wynik jedn. 

Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml 

 

 


